SUIVI DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC "ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES SUR LE BATIMENT SAINT MICHEL (B1) "

Théme

Date de
réception du
rapport

Ze

Description de la
remarque

Importance,
criticité

CP201
{Page 5)

Les jardins (Vierge, Rotonde
et Verger) ainsi que les
voiries n'étaient pas
terminés lors de notre visite.
Ces aménagements seront
terminés en septembre 2011,

Page 6

Absence d'équipement (type
distributeur de boissons, ...)
accessible au public lors de
notre dernigre visite.

cP601
(page 7)

Appel de vigilance pour les
malvoyants 4 50 cm en
partie haute. Lors de notre
visite le 04 juillet 2011, le
revétement de sol était en
cours de pose dans I'un des
escaliers. Toutefois, nous
n'avons pas d'observation
sur les escaliers pour
lesquels le revétement est
posé en totalité.

I

Moyenne

Suite donnée

Date devis
présenté

Date décision
devis

Responsable

Date levée
prévue

Date levée réelle

Aménagement finalisé.

Il n'est pas prévu
d'équipement pour ce
batiment. Les personnes
peuvent consommer sur
le batiment NDBS
"Cafétéria".

Mr MACE

17/02/2014

Vérification effectuée.

Mr LAIGLE

CP602
(page 7)

Contremarches de 10 cm
mini pour la 1ére et la
derniére marche
visuellement contrastées
par rapport aux marches.
Lors de notre visite le 04
juillet 2011, le revétement de
sol était en cours de pose
dans I'un des escaliers.
Toutefois, nous n'avons pas
d'observation sur les
escaliers pour lesquels le
revétement est posé en
totalité.

|Vérification effectuée.

Mr LAIGLE




Nez de marches : De couleur

contrastée, non glisant, sans

débors excessif. Lors de Vérification effectuée.

notre visite le 04 juillet 2011, Nez de marches

CPEO3 le revétement de sol était en | ” détériorés entre le NG et

(page 7) cours de pose dans l'un des | Moyenne |le N+1, porte 7 (marches / / Mr LAIGLE /
escaliers. Toutefois, nous [ 6, 8,9, 10, et 12). Voir

n'avons pas d'observation également la volée qui

sur les escaliers pour | suit.

lesquels le revétement est

posé en totalité.

Appareils élévateurs pour
personnes a mobilité réduite
: Dérogation obtenue. A
notre connaissance, a la date
CP604  |du présent rapport, la
{page 8) |demande de dérogation
concernant l'installation
d'EPMR n'a fait I'objet
d'aucune réponse de la part
de la Préfecture.

Point a vérifier. / / 31-janv-14

Appareils élévateurs pour
personnes a mobilité réduite

CP605 : D'usage permanent. Lors de
(page 8) |notre visite, le 4 juillet 2011,
les élévateurs n'étaient pas
en service,

Toujours pas en service. / / Mr GOYAT 31/01/2014

|Dispositif permettant de
refermer la porte. Lors de
notre visite, le 4 juillet 2011,

CP1101  |nous avons constaté que
(page 10) |plusieurs sanitaires (niveaux
NG, NO et N1 par exemnple)
ne sont pas équipés de
ferme-porte.

ATTESTATION DE
VERIFICATION DE
L'ACCESSIBILITE
AUX PERSONNES 04-juil-11
HANDICAPEES.
Rapport
N°20190/11/3143

ation réalisée. / / Mr LAIGLE /




Accessoires divers - porte |
savon, séchoirs, etc. 4 1,30 I
m maxi, Lors de notre visite |
le 04 juillet 2011, nous avons Z
constaté que les porte-
serviettes installés dans les | A la demande de Mr

CP1102 |sanitaires du niveau NO se LEFOL, Mr MACE va
(page 10) [situaient & une hauteur | solliciter Ia sté Artémis
supérieurs a 1,30 m. D'autre pour traiter ces points.
part, dans plusieurs cas
(niveaux NG et N1 par
exemple), le porte-savon se
situe & moins de 40 cm d'un
angle rentrant.

/ / Mr MACE 31/01/2017

Eclairage. 200 lux aux postes |
d'accueil. Les autocontréles
de I'entreprise précisant les
valeurs d'éclairement
obtenues au droit des postes
CP1301 |d'accueil par I'éclairage correctif éventuel) sera
(page 10) [artificiel uniquement ne réalisée par le service
nous ont pas été transmis. Le maintenance.
hall étant doté de chéssis et
bénéficiant d'une lumiére
naturelle, nous n'avons pas
pu procéder a ces
vérifications lors de notre

Une vérification {avec

/ / Mr GOYAT | 31/01/2014

visite. e ot

|Eclairage. 100 lux pour les
circulations horizontales. Les|
autocontrdles de I'entreprise |
précisant les valeurs k
d'éclairement obtenuesau | ﬁ

droit des postes d'accueil par i |Une vérification (avec
CP1302  |I'éclairage artificiel = |correctif éventuel) sera
(page 10) [uniquement ne nous ont pas ; réalisée par le service
ététransmis. Lehallétant | Imaintenance.

doté de chassis et R SRR
bénéficiant d'une lumiére Eie
naturelle, nous n'avons pas | 3
pu procéder a ces iz o
vérifications lors de notre |
visite.

/ / Mr GOYAT | 31/01/2014




CP1303
(page 10)

Eclairage. 150 lux pour les
escaliers et équipements
mobiles. Les autocontréles
de l'entreprise précisant les
valeurs d'éclairement
obtenues au droit des postes
d'accueil par I'éclairage
artificiel uniquement ne
nous ont pas été transmis. Le
|hall étant doté de chéssis et
bénéficiant d'une lumiére
naturelle, nous n'avons pas
pu procéder a ces |
vérifications lors de notre _
visite.

Une vérification (avec
correctif éventuel) sera

[réalisée par le service
[maintenance.

Mr GOYAT

31/01/2014

CP1401
(page 11)

Information d'aide au choix
de la circulation a proximité
des commandes d'appel
d'ascenseur : Les éléments
de signalisation étaient en
cours d'installation lors de
notre visite le 04 juillet 2011.

La société OTIS sera
sollicitée.

Une précision s'impose.

Mr LAIGLE

31/01/2014

CP1601
(page 12)

N° de la chambre en relief
4!: la porte : Absence de
numéro en relief sur les
portes des chambres. *

Dérogation obtenue

Mr LAIGLE

17/02/2014
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