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BTP Consultants Affaire n°® N/17200249
Installations de bungalows provisoires sur
le site de I'Hépital Saint Joseph & Paris 14éme
Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Date : 22.06.2017

ATTESTATION DE VERIFICATION DE L’ACCESSIBILITE
AUX PERSONNES HANDICAPEES

d'établissement recevant du public
aprés travaux soumis a Permis de Construire

*Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :
Dossier PC

A lissue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est

déroulée le 22.06.2017, le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés le respect des régles d'accessibilité
applicables, a I'exception des points suivants :

Voir liste récapitulative des observations de I’'annexe détaillée.

Noisy-le-Grand, le 22/06/2017

Signature du Responsable de Mission :

Signification des avis :

R : Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés le respect des régles d’accessibilité applicables

NR : Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions contraires au respect des régles
d’accessibilité applicables

S0 : La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération

Attestation a transmettre par le Maitre de I'Ouvrage a I’Autorité Administrative ayant délivré le permis de construire et au
maire dans les 30 jours suivant 'achévement des travaux et délivrée par un Contréleur Technigue ou un Architecte au Maftre
de I'Ouvrage en application des articles L.111-7-4 et R.111-19-21 4 R.111-19-24 du Code de la Construction et de I’Habitation.

Révision 4 - 16/08/2011 - NTO6-Annexe 1 - Page 3/30 Attestation HAND ERP
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BTP

Affaire n® Nf17200249
Instaliations de bungalows provisoires sur
le site de I'Hépital Saint Joseph & Paris 142me
Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Consultants

Date : 22.06.2017

constatees, et ne préjugeant pas dlinterprétations contraires.

Certafnes‘}égfeé éont esse}itfélle}nent d'ordre qualitatif et ne font pas { objét de référentiel technique
commun précis. Les avis R ou NR portés & leur sujet par Je vérificateur sont donc & considerer comme
présomptions de respect ou de non respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions

cG2

Mention des éventuels locaux ou parties du batiment qui n'ont bu étre visités.

-Cheminements extérieu

“CP 201

Les deux escaliers extérieurs ne comportent pas de main courante

CP 202  |La hauteur de la premigre et derniére marche de I'escalier extérieur est supérieure & 16 cm
CP 203 i n'y a pas d'appel & Ia vigilance en partie haute des deux escaliers extériaurs
CP 204  [La premiére et dernitre marche de 'escalier extérieur n'est pas contrastée

Révision 4 - 16/08/2011 - NTO6-Annexe 1 - Page 5/30

Récapitulatif obhservations
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BTP Consultants Affaire n® Nf17200249
Installations de bungalows provisoires sur
le site de I'Hopital Saint Joseph & Paris 14éme

Date : 22.06.2017

Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Généralités :
Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de R
I'accés au terrain jusqu'a I'entrée principale du batiment
Cheminement acccessible entre les places de stationnement SO
adaptées et l'entrée du batiment
Accessibilité aux équipements ou aménagements R
Cheminement ou repére continu contrasté tactilement et visuellement R
Largeur = 1,40 m R
Rétrécissements ponctuels = 1,20 m SO
Dévers<2 % R
Pentes ;
Existence de pente a chaque dénivellation du cheminement R
accessible aux personnes en fauteuit roulant
Pente <4 % R
Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m R
Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi SO
Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi SO
Pente > 10 % : interdite SO
Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente R
Caractéristiques des paliers de repos :
1,20mx 1,40 m R
Paliers horizontaux au dévers pres R
Seuils et ressauts :
<2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %) R
Arrondis ou chanfreinés R

Révision 4 - 16/08/2011 - NTO6-Annexe 1 - Page 7/30

2. Cheminements extérieurs
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BTP Consultants Affaire n° N/17200249 Date : 22.06.2017
Installations de bungalows provisoires sur
le site de I'Hopital Saint Joseph a Paris 14&me
Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Giron des marches = 28 cm R
Mains courantes :
- de chaque cHté NR CP 201
- hauteur entre 0,80 met 1,00 m NR CP 201
- continues, rigides et facilement préhensibles NR CP 201
- dépassant les premiéres et derniéres marches NR CP 201
; (c):[:tf;r:;;c\ll?sejecliu support par un éclairage particulier ou un NR CP 201
Appel de vigileance pour les malvoyants & 50 cm en partie haute NR CP 203
Contremarche de 10 cm mini pour la premiére et la derniére marche NR CP 204
Nez de marche :
- de couleur contrastée R
- antidérapants R
- sans débord excessif R
Volée d'escalier de moins de 3 marches :
Appel de vigileance pour les malvoyants & 50 cm en partie haute S0
Contremarche de 10 cm mini pour la premiére et la derniére marche 1)
Nez de marche : S0
- de couleur contrastée 80
- antidérapants SO
- sans débord excessif S0
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement 80

Révision 4 - 16/08/2011 - NTO6-Annexe 1 - Page 9/30 2. Cheminements extérieurs
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BTP Consultants Affaire n° N/17200249
Installations de bungalows provisoires sur
le site de I'Hopital Saint Joseph a Paris 14eme

Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Date : 22.06.2017

Accés principal accessible en continuité avec le cheminement accessible R
Entrée principale facilement repérable R
Egpace de manceuvre avec possibilité de demi-tour devant I'entrée R
principale
Dispositifs d'accés au batiment :
Facilement repérable R
Signal sonore et visuel R
Systeme de communication et dispositif de commande manuelle :
A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil R
Hauteur comprise entre 0,90 met 1,30 m R
Controle d'acceés et de sortie :
Visualisation directe du visiteur par le personnel R
ou
Visiophone SO
Accés de maniére autonome & tous les locaux ouverts au public S0

Révision 4 - 16/08/2011 - NTO&-Annexe 1 - Page 11/30

4. Accés bats ou Ets ouverts
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BTP Consultants Affaire n® Nf17200249 Date : 22.06.2017
Installations de bungalows provisoires sur
le site de I'Hopital Saint Joseph 3 Paris 14éme
Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Devant chaque équipement ou aménagement C
Dimensions : 0,80 mx 1,30 m C
Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle c
a la roue
Trous en sol : @ ou largeur € 2 cm c
Cheminement libre de tout obstacle :
Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement C
Repérage visuel, tactile ou par prolongement au sol des éléments
. . o SO
implantés ou en saillie de plus de 15 cm
Protection si rupture de niveau = 0,40 m & moins de 0,90 m SO
Protection des espaces sous escaliers c
Marches isolées :
Si 3 marches ou plus : SO
- Largeur enire mains courantes = 1,20 m SO
- Hauteur des marches £ 16 cm SO
- Giron des marches = 28 cm SO
- Appel de vigileance pour les malvoyants a 50 cm en partie S0
haute
- Contremarche de 10 cm mini pour la premiére et la derniére SO
marche
- Nez de marche :
- de couleur contrastée SO
- non glissant 8O
- sans débord excessif SO
- Mains courantes :
- de chaque cbié SO
- hauteur entre 0,80 met 1,00 m SO

Révision 4 - 16/08/2011 - NTO6-Annexe 1 - Page 13/30 5. Circulat® int. horizontales.
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BTP Consultants Affaire n° Nf17200249 Date : 22.06.2017
Installations de bungalows provisoires sur
le site de I'Hopital Saint Joseph 3 Paris 14eéme
Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Obiigation d'ascenseur

Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement

Largeur entre mains courantes = 1,20 m SO

Hauteur des marches < 16 cm SO

Giron des marches = 28 cm SO

Mains courantes : SO
- de chaque cdté 80
- hauteur entre 0,80 m et 1,00 m SO
- continues, rigides et facilement préhensibles S0
- dépassant les premiéres et derniéres marches SO
- différenciées du support par un éclairage particulier ou un S0
contraste visuel

Appel de vigilance pour les malvoyants & 50 cm en partie haute 518

Contremarches de 10 cm mini pour la premiére ef |la derniére marche SO

visuellement contrastées par rapport aux marches

Nez de marche ; SO
- de couleur contrastée SO
- non glissant SO
- sans débord excessif SO

Ascenseurs :

Tous les ascenseurs doivent éfre accessibles S0

Siascenseur : tous les étages comportant des locaux ouverts au SO

public sont desservis

Ascenseurs : S0
- Commande a plus de 50 cm d'un angle rentrant ou d'un SO
obstacle au fauteduil

Révision 4 - 16/08/2011 - NTO6-Annexe 1 - Page 15/30 6. Circulat® int. verticales
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BTP Consultants Affaire n® Nf17200249 Date : 22.06.2017
Installations de bungalows proviscires sur
le site de I'Hopital Saint Joseph a Paris 14eme
Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur SO
Mains courantes accompagnant le mouvement SO
Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée SO
Arrét d'urgence facilement repérable, accessible et manoceuvrable en S0
position debout ou assis

Départ et arrivée différenciés par éclairage ou constraste visuel SO
Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné S0

meécanigue

Révision 4 - 16/08/2011 - NTO6-Annexe 1 - Page 17/30 7. Tapis roulants, esc. & plans
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BTP Consultants Affaire n° Nf17200249 Date: 22.06.2017
Installations de bungalows provisoires sur
le site de I'Hopital Saint Joseph & Paris 14éme
Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Dimensions des sas R

Espace de manceuvre de portes devant chaque porte a l'exception des R
ortes d'escalier

Largeur des portes principales et des portiques :

0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes R
1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes S0
1 vantail = 0,90 m pour les portes & 2 vantaux SO
0,80 m pour les portiques de sécurité SO

Poignées de portes :

Facilement préhensibles

A

X

A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil

Effort pour ouvrir une porte £ 50N

A A

Portes vitrées repérables

Portes a ouverture automatique :

Durée d'ouverture réglable

Détection des personnes de toutes tailles

Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes a verrouiliage
electrique

Al A A

Possibilité d'accés y compris en cas de dispositif lie a la sécurité ou 3
la siireté
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BTP Consultants Affaire n® Nf17200249 Date : 22.06.2017
Installations de bungalows provisoires sur
le site de 'Hopital Saint Joseph a Paris 14&éme
Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Cabinets aménagés :

Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires R
Aux mémes emplacements que les autres R
Séparés H/F si autres sanitaires séparés SO
1 lavabo accessible par groupe de lavabos R

Espace de manceuvre avec possibilité de demi-tour :

Emplacement : dans le cabinet ou devant la porte R

Bimensions : & 1,50 m R

Aménagements intérieurs des cabinets :

Dispositif permettant de refermer la porte R
Espace d'usage latéral de 0,80 m x 1,30 m R
Hauteur de la cuvette entre 0,45 m et 0,50 m R
Lave-mains accessible d'une hauteur £ 0,85 m R
Barre d'appui latérrale entre 0,70 et 0,80 m du sol R
Barre d'appui supportant le poids d'une personne R
Commande de chasse d'eau facilement accessible et manoeuvrable R
Lavabos accessibles :
Vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (Hx L x P) R
Accessoires divers (porte-savon, séchoirs, efc...) a 1,30 m maxi R
Urinoirs & différentes hauteurs si batteries d'urinoirs SO
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BTP Consultants Affaire n°® Nf17200249 Date : 22.06.2017
Installations de bungalows provisoires sur
le site de I'Hdpital Saint Joseph & Paris 14éme
Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Valeurs d'éclairement :
20 lux pour les cheminements extérieurs R
200 lux aux postes d'accueil R
100 lux pour les circulations horizontales R
150 lux pour les escaliers et équipements mobiles SO
50 lux pour les circulations piétonnes des parcs de stationnement S0
20 lux pour les parcs de stationnement (hors circulations piétonnes) SO
Durée de fonctionnement des éclairages temporisés R
Eblouissement / Reflet R
Extinction doit étre progressive si éclairage est temporisé R
Eclairages par détection de présence S0

Révision 4 - 16/08/2011 - NTO6-Annexe 1 - Page 23/30 13. Eclairage
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BTP Consuitants Affaire n° Nf17200249 Date : 22.06.2017
Installations de bungalows provisoires sur
le site de I'Hépital Saint Joseph a Paris 14éme
Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

.E;('ige.nces portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies & I'annexe 3
de la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30/11/07

Visibilité (localisation du support, contrastes) R

Lisibilité (hauteur des caractéres) R

Compréhension (pictogrammes) R

Révision 4 - 16/08/2011 - NT06-Annexe 1 - Page 25/30 14. Information & Signalisation
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BTP Consultants Affaire n° Nf17200249 Date : 22.06.2017
Installations de bungalows provisoires sur
le site de ['Hopital Saint Joseph a Paris 14éme
Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Nombre de chambres adaptées :
- 1 si moins de 21 chambres SO
ou
-1+ 1 par tranche de 50 SO
ou
- toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes so
agées ou présentant un handicap moteur
Caractéristiques des chambres adaptées :
Espace de rotation @ 1,50 m SO
0,90 m sur les 2 grands co6tés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m S0
sur les 2 grands cbtés du lit et 0,90 m au pied du lit
Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 a4 50 cm SO
Cabinet de toilette :
- 1 au moins accessible depuis chaque chambre SO
- toutes si etablissement d'hébergement pour personnes dgées ou SO
présentant un handicap moteur
- Espace de rotation @ 1,50 m 50
- Douche accessible avec barre d'appui SO
Cabinet d'aisance accessible :
-1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée SO
- tous si personnes agées ou a mobilité réduite SO
- Espace d'usage 0,80 mx 1,30 m SO
- Barre d'appui 10
Pour toutes les chambres :

Révision 4 - 16/08/2011 - NTO6-Annexe 1 - Page 27/30 16. Ets locaux sommeil
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BTP Consultants Affaire n° Nf17200249

Installations de bungalows provisoires sur
le site de |'H6pital Saint Joseph & Paris 14éme

Date : 22.06.2017

Mission : AMO HAND Etablissement Recevant du Public

Cabines :
Au moins 1 cabine aménagée SO
Au méme emplacement que les autres cabines 80
Cheminement accessible jusqu'a la cabine SO
Cabines séparés H/F si autres cabines séparées SO
Espace de manceuvre avec possiblité de demi-tour : & 1,50 m SO
Siége SO
Dispositif d'appui en position debout 1e)

Douches :
Au moins 1 douche aménagée SO
Au méme emplacement que les autres douches SO
Cheminement accessible jusqu'a la douche S0
Douches séparés H/F si autres douches séparées SO
Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement a la douche SO
Siphon de sol S0
Siege SO
Dispositif d'appui en position debout SO
Equipements divers utilisables en position assis SO
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